Simboli grafici per i disegni di impianti termici
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[image: image1.png]Progettare una centrale termica significa adeguare
locali e impianti alle norme che riguardano sia Ia si-
curezza sia 1’'inquinamento.

Le norme principali gia ricordate sono la Legge n.
615/1966 ¢ la Circolare n. 73/1971 per gli impianti ali-
mentati a combustibile solido e liquido e la Circolare

Tab.13.1 Simbologia grafica per la redazione del progetto degli impianti termici.

Simbolo Denominazione

n. 68/1969 per gli impianti a combustibile gassoso.
| disegni degli impianti termici devono rispettare la
simbologia grafica riportata in parte nella tabella 13.1.
La tabella 13.2 riporta invece gli spessori e i colori con
i quali vanno distinte le varie tubazioni sia sul progetto
sia, con apposite fasce, sull’impianto realizzato.

Simbolo Denominazione
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Contatore di calore
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Sonda di temperatura acqua

Numerazione dei locali con indicazione della
temperatura

Sonda di temperatura esterna

Corpi scaldanti

Regolatore elettronico

Collegamento dei corpi scaldanti
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Tab. 13.2 Spessori e colori delle tubazioni previsti dalla normativa.
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Acqua fredda

Acqua di ricircolo
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Verde chiaro | Condensa

| Andata acqua calda idrosanitario

Rosso carminio

| Ritorno acqua calda idrosanitario

| Violetto

Acqua fredda

Gas







